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Fachliche Hinweise zur Sanitärausstattung in Kindertageseinrichtungen

Anforderungen für Neu- und Erweiterungsbauten sowie Umbauten im Bestand

Tabelle: Sanitärausstattung für Kinder in Kindertagesbetreuungseinrichtungen 

(maximale Kinderzahl je Einrichtungsgegenstand)

Mindestanforderung Empfehlung Bemerkungen

qualitativ quantitativ quantitativ nach

0–3 Jahre (Krippe)

WC altersgerecht
1 pro  

10 Kinder

Waschbecken altersgerecht
1 pro  

10 Kinder
1 pro 6 
Kinder

VDI 6000 
Bl.6

Wickelbereich 1 pro Gruppe

Dusch-
möglichkeit

1 für bis zu 
2 Gruppen

Dusch- 
möglichkeit 
auch integrier-
bar in den 
Wickelbereich

3–6 Jahre (z. B. Kindergarten)

WC altersgerecht
1 pro  

10 Kinder

Waschbecken altersgerecht
1 pro  

10 Kinder
1 pro 6 
Kinder

VDI 6000 
Bl.6

Wickelbereich
1 pro  

Einrichtung
1 für bis zu 
3 Gruppen

Dusche
1 pro  

Einrichtung
1 pro  

Stockwerk

6–13 Jahre (Hort)

WC
Je 1 für Mädchen 
und 1 für Jungen 

pro Gruppe

Geschlechter-
trennung

Waschbecken
Je 1 für Mädchen 
und 1 für Jungen 

pro Gruppe

Geschlechter-
trennung

Urinal 
(zusätzlich)

1 für Jungen 
pro Gruppe


